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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) рас-
пространяется на витрину холодильную VEGA 080 
H160 PLUG-IN (витрина). 

РЭ является единым объединенным эксплуатацион-
ным документом на витрину и содержит:  
• общие характеристики витрины;  
• указания по монтажу, эксплуатации и техническо-
му обслуживанию витрины;  
• условия транспортирования и хранения витрины;  
• гарантии изготовителя;  
• свидетельство о приемке витрины;  
• сведения о предприятии-изготовителе; 
• сведения о продаже оборудования.

Потребителю для квалифицированного обслужива-
ния витрины перед началом ее эксплуатации реко-
мендуется внимательно изучить настоящее РЭ.

Компания Dazzl™️ оставляет за собой право вносить изменения 
в технические характеристики и дизайн продукции без предва-
рительного уведомления.



Vega 080 H160 Plug-in

5

Описание витрины 
Витрина холодильная «VEGA 080 H160 PLUG-IN» (рисунок 1) пред-
ставляет собой вертикальную витрину с фронтальным доступом 
к экспозиционным полкам.

Витрина предназначена для хранения и продажи различных продук-
тов питания: мясной (исполнение — ​«VEGA 080 H160 PLUG-IN М.») 
и рыбной гастрономии, сыров, молочной продукции (исполнение — ​
«VEGA 080 H160 PLUG-IN»); фруктов и овощей (исполнение — ​«VEGA 
080 H160 PLUG-IN F.») и другой продукции, температура хранения 
которой соответствует температурному диапазону витрины.

Холодоснабжение витрины осуществляется от встроенного холо-
дильного агрегата.

Каждое исполнение витрины выпускается разных типоразмеров 
и обозначается соответственно: «Витрина холодильная VEGA 080 
H160 PLUG-IN 90», «Витрина холодильная VEGA 080 H160 PLUG-IN 
125»; «Витрина холодильная VEGA 080 H160 PLUG-IN 190»; «Витрина 
холодильная VEGA 080 H160 PLUG-IN 250».

ПРИМЕЧАНИЕ 
В связи с постоянным расши-
рением номенклатуры выпу-
скаемой продукции возможны 
другие исполнения витрины.

РИСУНОК 1
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Поперечное сечение витрины «VEGA 080 H160 PLUG-IN» изображено 
на рисунке 2.

Наличие различных вариантов исполнения витрин, дизайн, изготав-
ливаемых по желанию Заказчика, создает неограниченные возмож-
ности для любого Потребителя.

В комплект поставки входят: 
• витрина; 
• эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации, ру-
ководство пользователя на электронный контроллер); 
• комплектующие согласно упаковочному листу и договору поставки.
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Маркировка витрины приведена на маркировочной табличке 
(рисунок 3), которая располагается на панели потолка.

Маркировка

РИСУНОК 3

Маркировка содержит:

1   наименование предприятия-изготовителя;

2   наименование и обозначение витрины;

3   характеристика витрины; 

4   технические условия; 

5   заводской номер;

6   номинальное напряжение;

7   частота тока;

8   знак сертификации;

9   дата выпуска (месяц, год);

10   служебная отметка;

11   код степени защиты электрооборудова-
ния согласно ГОСТ 14254-96;

12   тип хладагента;

13   масса хладагента;

14   штрихкод изделия.

Витрина холодильная ххх
ххххххххххххххх

SN XXXXXXX

ТУ 28.25.13-001-10966169-2017

220 B 50 Гц IP 20 R404A XXX

XX .XXXX

XXX-XXX

ОАО «Компания «Полюс»

Сделано в России
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Витрина на предприятии-изготовителе упаковывается в упаковку, 
которая обеспечивает в процессе транспортирования и хранения 
сохранность витрины, эксплуатационной документации и комплек-
тующих.

Эксплуатационная документация и комплектующие вложены во вну-
тренний объем витрины.

Витрины изготавливаются в климатическом исполнения УХЛ 3 по 
ГОСТ 15150, но для работы при температуре окружающего воздуха 
от 12 до 25 °С и относительной влажности от 40 до 60%.

На эксплуатационные характеристики витрин могут отрицательно 
повлиять: 
• потоки воздуха со скоростью выше 0,2 м/с, поэтому не рекоменду-
ется устанавливать витрину вблизи дверей или на чрезмерно прове-
триваемых участках; 
• источники тепла (солнечные лучи, диффузоры и трубопроводы го-
рячего воздуха, неизолированные и прогреваемые солнцем потолки, 
стены и т. п.); 
• условия повышенной влажности, сопровождаемые в большинстве 
случаев повышенной температурой.

Если условия в помещении, в котором будет эксплуатироваться ви-
трина, отличаются от вышеуказанных, то эксплуатационные харак-
теристики витрины могут отличаться от оптимальных.

Для поддержания соответствующих условий в помещении, где экс-
плуатируется витрина, рекомендуется установить системы кондици-
онирования воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ  
В конструкцию витрин могут 
быть внесены изменения, спо-
собствующие улучшению экс-
плуатационных характеристик.
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Технические характеристики
Витрины (в зависимости от модели) имеют основные 
характеристики, приведенные в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1 
Основные характеристики ви-
трины VEGA 080 H160 PLUG-IN.

Наименование параметра Един. 
измер.

Типоразмер витрины

90 125 190 250

Температура полезного объема при 
температуре окружающего воздуха 
плюс 25 °С и относительной влажности 
окружающего воздуха 60%

градусы 
°С

от –1 до +2 исполнение мясная
от +1 до +7 исполнение гастроном
от +5 до +7 исполнение фруктовая

Габаритные размеры в упаковке

Длина мм 1180 1490 2110 2740

Глубина мм 970 970 970 970

Высота мм 1840 1840 1840 1840

Габаритные размеры без упаковки

Длина без боковин/с боковинами мм 935/1005 1250 / 1320 1875 / 1945 2500 / 2570

Глубина мм 800 800 800 800

Высота мм 1650 1650 1650 1650

Глубина выкладки мм 500 / 400 / 300

Площадь экспозиции м2 2 2,2 3,3 4,4

Объем загрузки м3 0,44 0,55 0,82 1,1

Нагрузка на полки кг/м2 200 200 200 200

Масса витрины кг 240 295 450 595

Масса витрины с упаковкой кг 280 345 510 670

Ток рабочий А 6,4 6,4 10,8 11,3

Номинальная потребляемая 
мощность (исполнение гастрономия) кВт 1,7 1,7 2,6 3,3

Номинальная потребляемая мощность 
DG (двери стеклопакет) (исполнение 
гастрономия)

кВт 1,5 1,5 2,2 3

Максимальное потребление эл.энергии 
в сутки (исполнение гастрономия) кВт×ч 8,1 10,1 17,9 20,2

Максимальное потребление эл.энергии 
в сутки  DG (двери стеклопакет) (ис-
полнение гастрономия)

кВт×ч 6,5 8,1 15,9 18,2
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Наименование параметра Един. 
измер.

Типоразмер витрины

90 125 190 250

Потребление эл. энергии электровыпа-
ривателем в сутки кВт×ч 4 4 4 4

Мощность ТЭНа оттайки кВт 0,2 0,2 0,2 0,4

Электропитание

Номинальное напряжение–частота–
количество фаз

В – Гц – 
n фаз 200–50–1

Степень защиты электрооборудо-
вания, обеспечиваемая оболочками 
(ГОСТ 14254)

код Не ниже IP20

Тепловыделение
без дверей
с дверями

кВт
2,2 3 4,2 6

1,3 1,8 2,4 3,6

Устройство управления тип Электронный контроллер

Хладагент тип R404А

Уровень шума дб Не более 69

 



Vega 080 H160 Plug-in

11

Условия эксплуатации витрины 
Загрузку продуктов в витрину следует производить только после 
достижения требуемой температуры в полезном объеме. В витрину 
следует помещать предварительно охлажденные продукты, темпера-
тура хранения которых соответствует рабочей температуре витрины.

В витрине циркуляция охлажденного воздуха осуществляется при-
нудительно с помощью вентиляторов. При выкладке продуктов не-
обходимо учитывать направление воздушных потоков. Продукты не 
должны препятствовать потокам воздуха через отверстия задней пер-
форированной стенки, закрывать приточные и всасывающие панели.

Равномерное размещение без пустот продуктов позволяет избежать 
образования вихревых потоков воздуха и обеспечивает нормальное 
функционирование витрины.

Рекомендуется следить за тем, чтобы в первую очередь продава-
лись продукты, помещенные в витрину раньше других, обеспечивая 
тем самым оборот пищевых продуктов.

ВНИМАНИЕ 
Включать витрину без заземле-
ния и перемещать витрину, на-
ходящуюся под напряжением, 
категорически запрещается!

Меры безопасности 
Меры безопасности направлены на предотвращение несчастных 
случаев и повреждения витрины во время ее ввода в эксплуатацию, 
ремонта и при использовании по назначению. 

Указания мер безопасности: 
• При обслуживании и эксплуатации витрины необходимо обязатель-
но соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустано-
вок потребителей» и требования Стандартов безопасности труда. 
• К эксплуатации и монтажу витрины допускаются лица прошедшие 
обучение, инструктаж и проверку знаний требований техники без-
опасности, знающие ее конструкцию и изучившие данное Руковод-
ство по эксплуатации. 
• Ввод витрины в эксплуатацию должен осуществляться квалифици-
рованным персоналом, имеющим допуск на выполнение данного ви-
да работ. 
• К выполнению работ по ремонту витрины допускаются лица, име-
ющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже 
третьей, знающие ее конструкцию и изучившие данное Руководство 
по эксплуатации. 
• Корпус витрины должен быть надежно заземлен. 
• Потребитель должен обеспечить наличие средств пожаротушения 
и медицинской аптечки с необходимыми медикаментами и средства-
ми оказания неотложной медицинской помощи при вводе витрины 
в эксплуатацию, ее ремонте и при использовании ее по назначению. 

Меры безопасности при работе с изделиями, в которых использует-
ся хладагент: 
• В системе выносного холода, обеспечивающей холодоснабжение 
витрины, в качестве хладагента используется озонобезопасный хла-
дон R404A (R22), который является смесью взрывобезопасных не-
токсичных химических соединений.
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• Из-за нарушения герметичности системы, в которой циркулирует 
хладагент (по любой причине), возможна его утечка, а также попада-
ние его в глаза и на кожу. 
• Быстрое испарение жидкого хладагента может вызвать обмороже-
ние. В случае попадания хладагента:  
— в глаза — ​необходимо немедленно промыть их струей чистой воды, 
а при серьезных повреждениях обратиться к врачу;  
— на незащищенные участки кожи — ​необходимо немедленно смыть 
его чистой водой, осушить кожу, прикладывая полотенце, наложить 
на пораженный участок кожи мазевую повязку или смазать мазью, 
а при серьезных повреждениях обратиться к врачу.

ВНИМАНИЕ 
Подготовка витрины к эксплу-
атации и ввод в эксплуатацию 
должны осуществлятся толь-
ко представителями сервисных 
служб официальных дистри-
бьюторов предприятия- изгото-
вителя, у которых приобретена 
данная продукция!

Ввод оборудования  
в эксплуатацию 
Прием, распаковка
Витрину следует, в присутствии Потребителя, аккуратно освободить 
от упаковки, соблюдая необходимые меры предосторожности, во из-
бежание механических повреждений изделия. Во время распаковки 
витрины необходимо рассмотреть ее полностью, чтобы удостове-
риться в том, что она не была повреждена во время перевозки.

Из внутреннего объема витрины необходимо достать комплектую-
щие и документацию. Проверить комплектность изделия. 

Установка витрины, первая чистка
Витрина устанавливается в определенном месте торгового зала 
(не ближе 1 м от отопительных приборов) и выравнивается при по-
мощи регулируемых ножек с резьбой, которые входят в комплект 
поставки. Необходимо: освободить витрину от деревянного под-
дона; установить ножки; установить витрину в стабильном гори-
зонтальном положении посредством регулировки высоты ножек, 
которые должны упираться в пол (витрина не должна качаться); про-
верить выравнивание витрины с помощью уровня, расположив его 
на одной из горизонтальных поверхностей витрины.

Недостаточное выравнивание может отрицательно влиять на функ-
ционирование витрины, а также затруднить соединение ее в канал.

После установки необходимо промыть (очистить) внутреннюю и на-
ружную поверхности витрины моющим составом (обычные чистящие 
средства, имеющиеся в продаже, как правило, хорошо подходят для 
этих целей).

Очищенные поверхности рекомендуется ополаскивать чистой водой 
и вытирать насухо.

Следует избегать применения абразивных средств и растворителей, 
которые могут испортить поверхность витрины, также следует избе-
гать попадания воды и моющих средств на части витрины, находя-
щиеся под электрическим напряжением.

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Перечень сервисных служб, 
занимающихся вводом в экс-
плуатацию и сервисным обслу-
живанием витрины, следует 
узнать у Продавца продукции. 
• Фактическая передача витри-
ны в эксплуатацию оформляет-
ся актом ввода в эксплуатацию.
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Подключение витрины к электрической сети
Подключение витрины к электрической сети должно выполняться 
в соответствии с существующими нормами безопасности.

Перед подключением витрины необходимо проверить соответствие 
напряжения сети рабочему напряжению витрины. Для обеспече-
ния исправной работы электрооборудования необходимо, чтобы 
отклонения напряжения сети от номинального значения не превы-
шали ±10%. Напряжение сети следует контролировать и в процес-
се эксплуатации витрины. Электропроводка силовых цепей должна 
выполняться гибким медножильным кабелем соответствующего се-
чения (кабель должен иметь изолированные зажимные выводы и 
опознавательные хомутики). Электропроводка цепей управления 
должна выполняться гибким медножильным кабелем сечением не 
менее 1,5 мм² (кабель должен иметь изолированные зажимные вы-
воды и опознавательные хомутики). Корпус блока электроники дол-
жен быть заземлен гибким кабелем соответствующего сечения.

Сопротивление изоляции электрических цепей оборудования отно-
сительно к его корпуса должно быть не менее 2 МОм.

К электрической сети витрина должна подключаться через установ-
ленный в электрическом распределительном щите отдельный авто-
матический термомагнитный выключатель, который одновременно 
выполняет функции предохранительного устройства и главного вы-
ключателя витрины.

После подключения всего оборудования необходимо проверить си-
стему электропитания на пиковую (максимальную) нагрузку. Для 
этого нужно убедиться в том, что все электрооборудование снова 
включиться после прерывания подачи электроэнергии, не вызывая 
при этом срабатывания автоматических выключателей. В против-
ном случае необходимо внести изменения в систему электропита-
ния, чтобы дифференцировать пуск оборудования. 

Блок электроники
Функционированием витрины управляет блок электроники, располо-
женный в агрегатном отсеке витрины. 

Функции устройства управления выполняет электронный кон-
троллер, снабженный цифровым дисплеем. Контроллер являет-
ся специализированным микропроцессорным устройством и может 
быть гибко подстроен посредством программируемых параметров 
к различным условиям эксплуатации витрины. Доступ к программ-
ным ресурсам осуществляется с помощью кнопок, расположен-
ных на фронтальной панели контроллера. Полная и подробная 
информация о способах функционирования и программирования 
содержится в руководстве пользователя на контроллер, которое 
поставляется вместе с витриной.

ПРИМЕЧАНИЕ 
Схема электрическая принци-
пиальная приведена.

ВНИМАНИЕ 
Витрина должна быть заземле-
на. Требования по исполнению 
защитного заземления по ГОСТ 
12.1.030-81.

ВНИМАНИЕ 
Прежде чем вскрыть блок элек-
троники, необходимо обесто-
чить электрооборудование 
витрины! 
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Использование по назначению 
Включение витрины
Витрину следует включать только после подготовки ее к эксплуа-
тации, которая должна выполняться квалифицированным аттесто-
ванным персоналом (в соответствии с разделом 3). Для включения 
следует подать напряжение питания к витрине включением авто-
матического выключателя на распределительном щите. Включить 
тумблеры «РАБОТА» и «ОСВЕЩЕНИЕ», расположенные справа 
на плафоне светильника или панели потолка витрины, через не-
сколько секунд витрина включится в работу. 

Контроль и регулировка рабочей температуры
Визуальный контроль рабочей температуры осуществляется с помо-
щью контроллера, расположенного справа на панели потолка витрины.

Автоматический контроль температуры и поддержание ее в задан-
ных пределах в процессе работы витрины осуществляет электронный 
контроллер. Установка рабочей температуры витрины производится 
в соответствии с руководством пользователя на контроллер. 

Загрузка витрины
Загрузку продуктов в витрину следует производить только после до-
стижения требуемой температуры в полезном объеме. В витрину 
следует помещать предварительно охлажденные продукты, темпера-
тура хранения которых соответствует рабочей температуре витрины.

В витрине циркуляция охлажденного воздуха осуществляется при-
нудительно с помощью вентиляторов. При выкладке продуктов не-
обходимо учитывать направление воздушных потоков. Продукты 
не должны препятствовать потокам воздуха через отверстия зад-
ней перфорированной стенки, закрывать приточные и всасываю-
щие панели.

Равномерное размещение без пустот продуктов позволяет избежать 
образования вихревых потоков воздуха и обеспечивает нормальное 
функционирование витрины.

Рекомендуется следить за тем, чтобы в первую очередь продава-
лись продукты, помещенные в витрину раньше других, обеспечивая 
тем самым оборот пищевых продуктов. 

Периодическая чистка
Периодическая чистка предназначена для: удаления болезнетвор-
ных микроорганизмов на наружных и внутренних частях витрины; 
поддержания внешнего вида витрины на должном уровне.

Периодическая чистка включает чистку наружных частей и чистку 
внутренних частей витрины. Чистку наружных частей витрины необ-
ходимо проводить ежедневно (еженедельно). Чистку внутренних ча-
стей витрины необходимо проводить не реже одного раза в месяц. 
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Чистка наружных частей витрины
Цель этой чистки — подчеркнуть эстетичность внешнего вида ви-
трины, удалить болезнетворные микроорганизмы на наружных ча-
стях витрины.

В процессе чистки следует промыть наружные части витрины дезин-
фицирующим моющим составом (обычные чистящие средства, име-
ющиеся в продаже, как правило, хорошо подходят для этих целей). 
Очищенные поверхности рекомендуется ополаскивать чистой водой 
и вытирать насухо. Следует избегать применения абразивных средств 
и растворителей, которые могут испортить поверхность витрины, так-
же следует избегать попадания воды и моющих средств на части ви-
трины, находящиеся под электрическим напряжением. 

Чистка внутренних частей витрины
Цель этой чистки — поддержание чистоты и удаление болезнетвор-
ных микроорганизмов внутри витрины. Для чистки витрины следует 
применять дезинфицирующие моющие средства. Перед чисткой не-
обходимо обесточить все системы витрины (выключить тумблер на 
блоке электроники витрины, выключить главный выключатель ви-
трины на распределительном щите), полностью освободить витрину 
от продуктов. Подождать пока температура внутри витрины достиг-
нет комнатной. Поднять фронтальные стекла и вымыть их. Вынуть и 
промыть (очистить) базовые поддоны, промыть (очистить) внутренние 
части витрины. Очищенные поверхности рекомендуется ополаски-
вать чистой водой и вытирать насухо.

Затем, при необходимости, удалить остатки продуктов, упавшие 
на панель вентиляторов, осмотреть днище витрины и проконтроли-
ровать состояние стока. В случае засорения стока его необходимо 
прочистить.

После завершения чистки необходимо установить в исходное поло-
жение все снятые части и включить витрину. После того как темпе-
ратура в витрине достигнет заданного значения можно загрузить 
витрину продуктами. 

Оттаивание
Циклом оттаивания витрины управляет электронный контроллер. 
Время и количество оттаиваний можно задать самостоятельно. 
Также возможно ручное включение цикла оттаивания. Подробная 
информация о настройке режима оттаивания содержится в Руко-
водстве пользователя на контроллер. Рекомендуемый режим оттаи-
вания витрины — 4 оттаивания в сутки длительностью не более 30 
минут каждое (заводская установка).

Вода, образующаяся в процессе оттаивания, автоматически выпа-
ривается.

ПРИМЕЧАНИЕ 
При аномальном образова-
нии льда следует пригласить 
специалиста из фирмы (орга-
низации), которая занимает-
ся сервисным обслуживанием 
витрины, для того чтобы он 
проверил настройки цикла от-
таивания.
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Рекомендации по исключению преждевременного 
отказа витрины
Для исключения преждевременного отказа витрины Потребителю 
при эксплуатации витрины рекомендуется: 
• периодически проверять соответствие значений температуры и от-
носительной влажности воздуха в помещении, где установлена ви-
трина, рекомендуемым значениям, в случае необходимости следует 
обеспечить в данном помещении бесперебойную работу установок 
кондиционирования, вентиляции и отопления; 
• избегать направления сквозняков и диффузоров установок искус-
ственного климата в сторону витрины; 
• избегать прямого попадания солнечных лучей на продукты, нахо-
дящиеся в витрине; 
• снизить температуру поверхностей, излучающих тепло (например, 
снабдить кровлю теплоизоляцией); 
• ограничить или исключить использование в освещении помеще-
ния, где установлена витрина, ламп накаливания, направленных на 
витрину; 
• контролировать процесс оттаивания (его периодичность, продол-
жительность, температуру при оттаивании, включение витрины по-
сле оттаивания и т.п.); 
• проверять отток воды, образующейся в результате оттаивания 
(своевременно прочищать сливы, контролировать сифоны); 
• проверять наличие конденсата, в случаях нетипичного образова-
ния конденсата предупреждать об этом специалиста из сервисной 
службы, занимающейся сервисным обслуживанием витрины; 
• один раз в месяц проводить контроль функционирования витрины 
с привлечением специалиста из сервисной службы, занимающейся 
сервисным обслуживанием витрины. 

Перечень критических отказов
• Повреждение питающего кабеля 
• Повреждение фреонопровода 
• Повреждение защитных элементов корпуса 

Возможные ошибочные действия персонала, кото-
рые приводят к инциденту или аварии

ВНИМАНИЕ 
В случае прекращения функционирования витрины необходимо: 
• Незамедлительно обесточить оборудование и не допустить даль-
нейшей эксплуатации; 
• Вызвать представителя сервисной службы, занимающейся сервис-
ным обслуживанием витрины; 
• Принять меры по предотвращению резкого повышения темпера-
туры продуктов, хранящихся в витрине (следует, по возможности, 
переложить их в холодильную установку, обеспечивающую необхо-
димый температурный режим хранения продуктов)!

Перед тем, как приступить к выполнению любых операций по техни-
ческому обслуживанию витрины, необходимо убедиться в том, что 
она отключена от электропитания!
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Возможные неисправности и методы их устранения
Перечень возможных неисправностей и методы их устранения:

Неисправность, ее внешнее 
проявление

Вероятная 
причина

Выявление и устранение неис-
правностей

Включенная в сеть витрина не 
работает

Нет напряжения в сети Подключить напряжение в сети

Дребезжание, стук, шум работа-
ющей витрины

Неустойчиво установлена  
витрина

При помощи опор отрегулируйте 
устойчивое положение витрины

Температура витрины не доста-
точна низка

На витрину направлены потоки 
воздуха или находится под пря-
мым или косвенным воздействи-
ем солнечных лучей

Устранить сильные потоки воз-
духа и в любом случае избегать 
прямого солнечного излучения 
или его отражения

При исключении факторов, указанных выше, необходимо обратиться в сервисную службу.

Транспортирование и хранение 
Транспортирование
Транспортировка упакованного оборудования должна производиться 
только в еврофурах, оснащенных пневматической подвеской, с бо-
ковой загрузкой и съемными боковыми стойками каркаса еврофуры. 
Внутренний размер кузова стандартной еврофуры составляет не ме-
нее: длина — 1360 см; ширина — 245 см; высота — 245 см.

При транспортировке оборудования должна быть исключена воз-
можность его перемещения внутри транспортного средства.

Способы и средства крепления, схемы размещения единиц обо-
рудования в транспортных средствах с учетом максимального 
использования их вместимости должны обеспечивать их устойчи-
вое положение, исключая смещение составных частей (агрегатов) 
и удары их друг о друга.

Такелажные работы в процессе погрузки, транспортировки и хране-
ния оборудования (в транспортной таре) должны выполняться толь-
ко с применением авто-электропогрузчиков.

Во время погрузочно-разгрузочных работ не должны допускаться 
толчки и удары, которые могут сказаться на работоспособности обо-
рудования.

Условия транспортирования витрины в части воздействия клима-
тических факторов внешней среды — по группе условий хранения 
4ГОСТ 15150 и температуре не выше +35 °С и не ниже –35 °С. 
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Транспортирование
Оборудование должно храниться у Потребителя в упакованном виде 
в складских помещениях или под навесом не более 12 мес. 

Не допускается хранение на открытых площадках, а также воздей-
ствие прямых солнечных лучей и осадков.

Условия хранения — по группе 4ГОСТ 15150 и температуре не вы-
ше +20 °С и не ниже –20 °С.

Утилизация витрины 
Срок службы оборудования составляет 12 лет, при проведении 
регламентных работ и соблюдении условий эксплуатации.

По истечении срока службы оборудование изымаются из эксплуата-
ции, и принимается решение о направлении оборудования в ремонт 
или об утилизации.

Основные этапы утилизации витрины представлены ниже. При под-
готовке витрины к утилизации проводится эвакуация хладагента 
(фреона) из холодильной системы (производится квалифицирован-
ными специалистами сервисной организации).

При утилизации витрины: 
•   элементы стеклянной структуры утилизируются на специализиро-
ванном предприятии по утилизации стекла; 
•   элементы витрины из пластика утилизируются на специализиро-
ванном предприятии по утилизации пластмасс; 
•   элементы витрины из черного и цветного металла утилизируются 
на специализированных предприятиях по переработке металла.

Гарантии изготовителя 
1. Гарантийный срок оборудования составляет 12 (Двенадцать) 
месяцев со дня ввода соответствующей единицы Оборудования 
в эксплуатацию сервисной компанией, либо специалистами, 
сертифицированными Поставщиком на право проведения данных 
работ, но не более 15 месяцев со дня изготовления, гарантийный 
срок хранения 12 месяцев.

2. В течение всего гарантийного срока оборудование должно соот-
ветствовать ГОСТам РФ и иным требованиям, предъявляемым к хо-
лодильному оборудованию.

3. Гарантийные обязательства распространяются на узлы и агрега-
ты, установленные на оборудовании произведенных ОАО «Компа-
ния «Полюс», при условии, что ввод оборудования в эксплуатацию 
и сервисное обслуживание производится специалистами либо орга-
низациями, уполномоченными Поставщиком, с надлежащим оформ-
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лением всех подтверждающих данный факт документов, а именно: 
Акт ввода в эксплуатацию, Талона прохождения планового техниче-
ского обслуживания.

4. Гарантийные обязательства распространяются на следующие 
детали: 
• компрессор; 
• двигатель вентилятора конденсатора; 
• двигатель вентилятора испарителя; 
• блок управления; 
• электрооборудование (за исключением стартеров и ламп освещения); 
• воздушный конденсатор; 
• испаритель.

5. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:  
• Возникновения неисправностей вследствие несоблюдения требо-
ваний правил ввода в эксплуатацию в соответствии и технического 
обслуживания оборудования (в том числе своими силами). 
• Замены и ремонта деталей, вышедших из строя по причине повреж-
дений или аварий, произошедших из-за небрежности или ненадле-
жащей эксплуатации. 
• Эксплуатации Оборудования с хладагентами, не рекомендованны-
ми Производителем оборудования и маркировочной табличке ка-
ждой единицы оборудования. 
• Эксплуатации оборудования при температуре и влажности за пре-
делами диапазона, рекомендованного данным Руководством по экс-
плуатации оборудования. 
• Эксплуатации оборудования в условиях, когда электропитание не 
соответствует требованиям Производителя согласно данного Руко-
водству по эксплуатации, а также при отсутствии устройств электро-
защиты сети и оборудования. 
• Эксплуатации оборудования в условиях отсутствия регулярно-
го планово-технического обслуживания (реже одного раза в месяц) 
уполномоченными специалистами Сервисных организаций. 

6. Для осуществления своих прав по Гарантии Покупатель должен 
обратиться с претензией в виде Акта рекламации.

7. В течении гарантийного срока все неисправности, возникшие по 
вине предприятия-изготовителя, устраняются безвозмездно, силами 
сервисных служб официальных дистрибьюторов предприятия-изго-
товителя, у которых было приобретено оборудование.
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Сведения о предприятии-изготовителе

Витрина холодильная 
                                                                    наименование витрины

изготовлена ОАО «Компания «Полюс»
Сертификат соответствия ЕАЭС № RU Д-RU.АБ69.В.00641/18 от 14.12.2018 г. по 13.12.2023 г.

Юридический адрес предприятия-изготовителя: ОАО «Компания «Полюс»
424000, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 95, здание 100А, площадка 1, 
тел./факс (8362) 23-28-51, 23-28-52, 23-28-59, e-mail: sales@oaopolus.ru

Сведения о приемке 
 

Витрина холодильная
                                                                                       наименование витрины

заводской номер
изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов,  дей-
ствующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

должность лица, произведшего приемку

М.П.                                                           /
	               личная подпись	                           расшифровка подписи	                          год, месяц, число

Сведения о продаже оборудования

Витрина холодильная 
                                                                        наименование витрины

Заводской номер

Дата продажи

                                               наименование фирмы (организации), продавшей витрину

М.П.                                                                                               /
                                 подпись представителя фирмы                                                 расшифровка подписи
                                    (организации), продавшей витрину
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№ 
п/п Наименование работ

Отметка о выполне-
нии представителя 
Сервисной службы

Отметка предста-
вителя Торговой 
точки о принятии 
работ

1
Проверка состояния электрической части оборудова-
ния (лампы, монтажный провод, провод заземления, 
клеммы)

2
Чистка конденсатора от пыли, грязи, масла 
(оборудование со встроенным агрегатом)

3 Чистка внутренней части витрины

4 Проверка настройки приборов автоматики

5 Промывка слива конденсата. 

6 Проверка системы слива на герметичность

Дополнительные работы (проводятся по мере необходимости)

7 Замена стартера

8 Замена ламп освещения

9 Инструктаж о правилах эксплуатации холодильного 
оборудования персоналу торговой точки

Талон проведения планового технического  
обслуживания

Периодичность планового технического обслуживания 1 раз в месяц.

Дата ввода оборудования в эксплуатацию:

Дата проведения предыдущего планового ТО:

Дата проведения текущего планового ТО: 

Дата проведения следующего планового ТО: 	      

Наименование и серийный номер оборудования:

Место инсталляции оборудования: 
                                                                                            наименование торговой точки, город

Работы, проведенные в рамках планового ТО:

Работы по ТО провел: 
                                                                        /                                            /                                       / 
     наименование сервисной организации                          должность                                 ФИО                      подпись

Работы по ТО принял: 
                                                                        /                                            /                                       / 
     наименование торговой точки                                         должность                                 ФИО                      подпись
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АКТ ввода в эксплуатацию 

  	        
наименование населенного пункта, где установлено оборудование                                  дата ввода в эксплуатацию 

Настоящий акт составлен о том, что 

 (далее — Исполнитель)                    
                                                         наименование сервисной службы

выполнены работы по монтажу и вводу в эксплуатацию витрины холодильной   

наименование горки холодильной

заводской номер  (далее — работы), 

 (далее — Заказчик)  
наименование фирмы (организации)

приняты работы в полном объеме. 

Примечание:

От Исполнителя		                От Заказчика  
                            

                            

должность		                должность 
                            

подпись		                подпись 
                            

ФИО		                ФИО 
                               

М.П.		                М.П.
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Схема электрическая принципиальная Vega Plug-in 1 компрессор, 1 испаритель

A1	 электронный контроллер
X1	 девятиконтактный разъем подключения кабельного шлейфа
К1.1	 трехконтактный разъем подключения компрессора 1
К1.2	 трехконтактный разъем подключения компрессора 2
К1.3	 трехконтактный разъем подключения выпаривателя
К1.4	 трехконтактный разъем подключения оттайки
Ve	 трехконтактный разъем подключения панели вентиляторов
SA1	 переключатель включения витрины
SA2	 переключатель включения освещения
Mс1	 компрессор

VC1–VC2	 вентиляторы конденсатора
Ve1–Ven	 вентилятор панели вентиляторов
DT1	 датчик термостатирования
DT2	 датчик температуры испарителя
В	 разъем подключения «COPY CARD»
EL1–ELn	 лампа светодиодная
R	 ТЭН оттайки
Rv	 ТЭН электровыпаривателя
P1	 реле компрессора
FQ1	 автоматический выключатель
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Схема электрическая принципиальная Vega Plug-in 2 компрессора, 1 испаритель

A1	 электронный контроллер EKC 202D
X1	 девятиконтактный разъем подключения кабельного шлейфа
К1.1	 трехконтактный разъем подключения компрессора 1
К1.2	 трехконтактный разъем подключения компрессора 2
К1.3	 трехконтактный разъем подключения выпаривателя
К1.4	 трехконтактный разъем подключения оттайки
Ve	 трехконтактный разъем подключения панели вентиляторов
SA1	 переключатель включения витрины
SA2	 переключатель включения освещения
Mс1–Mcn	 компрессор
VC1–VC2	 вентиляторы конденсатора

Ve1–Ven	 вентилятор панели вентиляторов
DT1	 датчик термостатирования
DT2	 датчик температуры испарителя
В	 разъем подключения «COPY CARD»
EL1–ELn	 лампа светодиодная
R	 ТЭН оттайки
Rv	 ТЭН электровыпаривателя
P1	 реле компрессора
P2	 реле компрессора
FQ1	 автоматический выключатель
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Схема электрическая принципиальная Vega Plug-in 2 компрессора, 2 испарителя

A1	 электронный контроллер EKC 202D
X1	 девятиконтактный разъем подключения кабельного шлейфа
К1.1	 трехконтактный разъем подключения компрессора 1
К1.2	 трехконтактный разъем подключения компрессора 2
К1.3	 трехконтактный разъем подключения выпаривателя
К1.4	 трехконтактный разъем подключения оттайки
Ve	 трехконтактный разъем подключения панели вентиляторов
SA1	 переключатель включения витрины
SA2	 переключатель включения освещения
Mс1–Mcn	 компрессор
VC1–VC2	 вентиляторы конденсатора

Ve1–Ven	 вентилятор панели вентиляторов
DT1	 датчик термостатирования
DT2	 датчик температуры испарителя
В	 разъем подключения «COPY CARD»
EL1–ELn	 лампа светодиодная
R	 ТЭН оттайки
Rv	 ТЭН электровыпаривателя
P1	 реле компрессора
P2	 реле компрессора
KT1	 реле времени 
FQ1	 автоматический выключатель
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A1	 электронный контроллер EKC 202D
X1	 девятиконтактный разъем подключения кабельного шлейфа
К1.1– К1.2	 трехконтактный разъем подключения компрессора 
К2.1– К2.2	трехконтактный разъем подключения компрессора 
К1.3	 трехконтактный разъем подключения выпаривателя
К2.3	 трехконтактный разъем подключения выпаривателя
Ve	 трехконтактный разъем подключения панели вентиляторов
К1.4	 трехконтактный разъем подключения оттайки
К2.4	 трехконтактный разъем подключения оттайки
SA1	 переключатель включения витрины
SA2	 переключатель включения освещения
Mс1–Mcn	 компрессор

VC1–VC2	 вентиляторы конденсатора
Ve1–Ven	 вентилятор панели вентиляторов
DT1	 датчик термостатирования
DT2	 датчик температуры испарителя
В	 разъем подключения «COPY CARD»
EL1–ELn	 лампа светодиодная
R	 ТЭН оттайки
Rv	 ТЭН электровыпаривателя
P1	 реле компрессора
P2	 реле компрессора
KT1	 реле времени 
FQ1	 автоматический выключатель

Схема электрическая принципиальная Vega Plug-in 4 компрессора, 2 испарителя
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Схема электрическая монтажная Vega Plug-in 1 компрессор, 1 испаритель

Фазный проводник F
Нейтральный проводник N
Защитный проводник PE
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Схема электрическая монтажная Vega Plug-in 2 компрессора, 1 испаритель

		  монтаж проводов отмеченных этими 
		  маркерами выполнить ПВ–3 1–2,5
X1	 подключение кабельного шлейфа
К1.1	 подключение компрессора 1
К1.3	 подключение выпаривателя
К1.4	 электрическая оттайка
Ve	 панель вентиляторов испарителя
L, N	 подключение пэнов рамы
KT	 реле времени КМ

Девятиконтактный разъем X1
1	 заземление
2	 нейтраль вх. (син.)
3	 фаза вх. (корич.)
4	 фаза вых. (черн.)
5	 нейтраль вых. (бел.)
6	 оттайка вх. (корич.)
7	 оттайка вых. (син.)
8	 компрессор вх. (черн.)
9	 компрессор вых. (бел.)

Фазный проводник F
Нейтральный проводник N
Защитный проводник PE
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Схема электрическая монтажная Vega Plug-in 2 компрессора, 2 испарителя

		  монтаж проводов отмеченных этими 
		  маркерами выполнить ПВ–3 1–2,5
X1	 подключение кабельного шлейфа
К1.1	 подключение компрессора 1
К1.2	 подключение компрессора 2
К1.3	 подключение выпаривателя
К1.4	 электрическая оттайка
Ve	 панель вентиляторов испарителя
L, N	 подключение пэнов рамы
KT	 реле времени КМ

Девятиконтактный разъем X1
1	 заземление
2	 нейтраль вх. (син.)
3	 фаза вх. (корич.)
4	 фаза вых. (черн.)
5	 нейтраль вых. (бел.)
6	 оттайка вх. (корич.)
7	 оттайка вых. (син.)
8	 компрессор вх. (черн.)
9	 компрессор вых. (бел.)

Фазный проводник F
Нейтральный проводник N
Защитный проводник PE
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Схема электрическая монтажная Vega Plug-in 4 компрессора, 2 испарителя

Фазный проводник F
Нейтральный проводник N
Защитный проводник PE

		  монтаж проводов отмеченных этими 
		  маркерами выполнить ПВ–3 1–2,5
X1	 подключение кабельного шлейфа 1 контур
К1.1	 подключение компрессора 1
К1.2	 подключение компрессора 2
К1.3	 подключение выпаривателя
К1.4	 электрическая оттайка
Ve	 панель вентиляторов 2 контур
К2.1	 подключение компрессора 1
К2.2	 подключение компрессора 2
KT	 реле времени КМ 3 мин.

Девятиконтактный разъем X1
1	 заземление
2	 нейтраль вх. (син.)
3	 фаза вх. (корич.)
4	 фаза вых. (черн.)
5	 нейтраль вых. (бел.)
6	 оттайка вх. (корич.)
7	 оттайка вых. (син.)
8	 компрессор вх. (черн.)
9	 компрессор вых. (бел.)
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Сводная таблица параметров PJEZCOHOO Vega

Пар. Описание Тип Мин. Макс. Е.и. Зн. DAZZL Отображение параме-
тров на моделях

Р5 Пароль F 0 200 - 22 М/S (с 1 или 2 зонда-
ми), X. Y, С

/2 Стабильность измерения зон-
дов С 1 15 - 4 4 М/S (с 1 или 2 зонда-

ми), X. Y, С

/4 Выбор отображённого зонда F 1 3 - 1 1 М/S (с 2 зондами). X, 
Y. С

/5 Выбор oС/°Р C 0(oС) 1( oF) - 0 0 М/S (с 1 или 2 зонда-
ми), X. Y, С

/6 Отключить десятичную запя-
тую C 0 1 - 0 1 М/S (с 1 или 2 зонда-

ми), X. Y, С

/7 Подключение тревоги зонда  
2 (только на мод. М) C 0 1 0 0 0 М

/С1 Поправка зонда 1 F -12.7 +12,7 oС/F 0 1 М/S (с 1 или 2 зонда-
ми), X. Y, С

/C2 Поправка зонда 2 F -12.7 +12,7 oС/F 0 0 М/S (с 2 зондами), X. 
Y, С

/C3 Поправка зонда 3 F -12.7 +12,7 oС/F 0 0 М/S (с 2 зондами), X. 
Y, С

St Установленное значение S r1 r2 oС/F 4 2 М/S (с 1 или 2 зонда-
ми), X. Y, С

r1 Минимальное установленное 
значение С -50 r2 oС/F -50 -50 М/S (с 1 или 2 зонда-

ми), X. Y, С

r2 Минимальное установленное 
значение С r1 +150 oС/F 90 90 М/S (с 1 или 2 зонда-

ми), X. Y, С

r3 Выбор режима прямого/обрат-
ного C 0 2 - 0 0 S (с 1 или 2 зондами), 

X. Y, С

r4 Дельта ночного значения C -50 +50 oС/F 3 3 М/S (с 2 зондами), X. 
Y, С

rd Дифференциал регулирова-
ния F 0 +19 oС/F 2 2 S (с 1 или 2 зондами), 

X. Y, С

c0
Задержка запуска компрессо-
ра и импеллера при включе-
нии

C 0 100 мин 0 0 S (с 1 или 2 зондами), 
X. Y, С

c1 Минимальное время между 
включениями компрессора С 0 100 мин 0 0 S (с 1 или 2 зондами), 

X. Y, С

с2 Минимальное время выключе-
ния компрессора С 0 100 мин 0 0 S (с 1 или 2 зондами), 

X. Y, С

с3 Минимальное время включе-
ния компрессора С 0 100 мин 0 0 S (с 1 или 2 зондами), 

X. Y, С

с4 Время включения компрессо-
ра с duty setting C 0 100 мин 0 0 S (с 1 или 2 зондами), 

X. Y, С

сс Продолжительность постоян-
ного цикла С 0 15 ч 4 0 S (с 1 или 2 зондами), 

X. Y, С
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с6 Отключение тревоги темпера-
туры после постоянного цикла С 0 15 ч 2 2 S (с 1 или 2 зондами), 

X. Y, С

d0 Тип размораживания C 0 4 - 0 0 S (с 1 или 2 зондами), 
X. Y, С

d1 Интервал между разморажи-
ваниями F 0 199 ч/мин 8 6 S (с 1 или 2 зондами), 

X. Y, С

dt

Установленное значение 
темпера туры окончания 
размораживания / предел тем-
пературы размораживания 
термостата

F -15 +127 oС/F 4 14 S (с 2 зондами), X. Y, С

dP Максимальная продолжитель-
ность размораживания F 1 100 Мин/с 30 40 S (с 1 или 2 зондами), 

X. Y, С

d4 Размораживание при отклю-
чении инструмента C 0 1 - 0 0 S (с 1 или 2 зондами), 

X. Y, С

d5
Задержка размораживания 
при включении или при под-
ключении с цифрового входа

C 0 199 мин 0 0 S (с 1 или 2 зондами), 
X. Y, С

d6
Блокирование отображения 
температуры регулирования 
за время размораживания

C 0 1 - 1 1 S (с 1 или 2 зондами), 
X. Y, С

dd Время капанья F 0 15 мин 2 2 S (с 1 или 2 зондами), 
X. Y, С

d8 Время отключения тревоги 
мосле размораживания F 0 15 h 1 1 S (с 1 или 2 зондами), 

X. Y, С

d9 Приоритет размораживания 
над защитой компрессора C 0 1 - 0 0 S (с 1 или 2 зондами), 

X. Y, С

d/ Измерение зонда разморажи-
вания (2) F - - oС/F - - S (с 2 зондами), X. Y, С

A0 Дифференциальная темпера-
тура тревоги и импеллера С -20 +20 oС/F 2 2 М/S (с 1 или 2 зонда-

ми), X. Y, С

AL
Температура абсолютная / пе-
ремещения для тревоги низ-
кой температуры F

F -50 150 oС/F 0 0 М/S (с 1 или 2 зонда-
ми), X. Y, С

AH
Температура абсолютная / пе-
ремещения для тревоги низко/ 
температурь F

F -50 150 oС/F 0 0 М/S (с 1 или 2 зонда-
ми), X. Y, С

Ad Задержка тревоги темпера-
туры C 0 199 мин 0 0 М/S (с 1 или 2 зонда-

ми), X. Y, С

А4 Конфигурация 3 входа С 0 11 - 0 0 М/S (с 2 зондами), X. 
Y, С

А7 Задержка тревоги цифрово-
го входа С 0 199 мин 0 0 М/S (с 2 зондами), X. 

Y, С

А8
Подключение тревоги Ed 
(окончание размораживания 
по окончанию времени)

C 0 1 - 0 0 S (с 2 зондами), X. Y, С

Ac Установленное значение тре-
воги грязного конденсатора С -50 +150 oС/F 70 70 М/S (с 2 зондами), X. 

Y, С
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АЕ
Дифференциальная темпера-
тура тревоги грязного конден-
сатора С

С 0,1 20 oС/F 5 5 М/S (с 2 зондами), X. 
Y, С

Acd Задержка тревоги грязного 
конденсатора C 0 250 мин 0 0 М/S (с 2 зондами), X. 

Y, С

F0 Запуск регулятора вентиля-
тора C 0 1 - 0 0 C

F1 Установленное значение регу-
лятора вентилятора F F -50 +127 oС/F +5 2 C

F2
Остановка выпарного импел-
лера при остановке компрес-
сора С

C 0 1 - 1 0 C

F3 Состояние вентилятора во 
время размораживания C 0 1 - 1 1 C

Fd Время периода после-капанья F 0 +15 мин 1 1 С

H0 Серийный адрес С 0 207 - 1 1 М/S (с 1 или 2 зонда-
ми), X. Y, С

H1 Конфигурация вспом. выхода C 0 3 - 0 0 М/S (с 1 или 2 зонда-
ми), X. Y, С

H2 Подключение кнопочного 
пульта C 0 1 - 1 1 М/S (с 1 или 2 зонда-

ми), X. Y, С

H4 Отключение зуммера C 0 1 - 0 0 М/S (с 1 или 2 зонда-
ми), X. Y, С

H5 Идентификационный код 
(только для чтения) F 0 199 - - 1 М/S (с 1 или 2 зонда-

ми), X. Y, С

EZY Быстрый выбор параметров C 0 4 - 0 0 S (с 1 или 2 зондами), 
X. Y, С

tEn Подключение часов RTC C 0 1 - 0 0 X. Y, С

dAY RTC день недели C 1 7 день 0 0 X. Y, С

hr RTC час C 0 23 ч 0 0 X. Y, С

Min КЕС минута С 0 59 мин 0 0 X. Y, С

d1d Часовая полоса разморажива-
ния 1 день С 0 11 день 0 0 X. Y, С

d1h Часовая полоса 1 час C 0 23 ч 0 0 X. Y, С

d1m Часовая полоса 1 минута C 0 59 мин 0 0 X. Y, С

d1d Часовая полоса разморажива-
ния 2 день С 0 11 день 0 0 X. Y, С

d2h Часовая полоса 2 час C 0 23 ч 0 0 X. Y, С

d2m Часовая полоса 2 минута С 0 59 мин 0 0 X. Y, С

d3d Часовая полоса разморажива-
ния 3 день С 0 11 день 0 0 X. Y, С

d3h Часовая полоса 3 час C 0 23 ч 0 0 X. Y, С

d3m Часовая полоса 3 минута C 0 59 мин 0 0 X. Y, С
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d4d Часовая полоса разморажива-
ния 4 день С 0 11 день 0 0 X. Y, С

d4h Часовая полоса 4 час C 0 23 ч 0 0 X. Y, С

d4m Часовая полоса 4 минута C 0 59 мин 0 0 X. Y, С

n0d Часовая полоса режим ожида-
ния ВКЛ день С 0 11 день 0 0 X. Y, С

n0h Часовая полоса ночного режи-
ма ВКЛ час C 0 23 ч 0 0 X. Y, С

n0m Часовая полоса ночного режи-
ма ВКЛ минута C 0 59 мин 0 0 X. Y, С

nFd Часовая полоса ночного режи-
ма ВЫКЛ день C 0 11 день 0 0 X. Y, С

nFh Часовая полоса ночного режи-
ма ВЫКЛ час C 0 23 ч 0 0 X. Y, С

nFm Часовая полоса ночного режи-
ма ВЫКЛ минута C 0 59 мин 0 0 X. Y, С

Aod Часовая полоса вспом. выхода 
ВКЛ день C 0 11 день 0 0 X. Y, С

Aoh Часовая полоса вспом. выхо-
да ВКЛ час C 0 23 ч 0 0 X. Y, С

Aom Часовая полоса вспом. выхода 
ВКЛ минута C 0 59 мин 0 0 X. Y, С

Afd Часовая полоса вспом. выхода 
ВЫКЛ день C 0 11 день 0 0 X. Y, С

AFH Часовая полоса вспом. выхода 
ВЫКЛ час C 0 23 ч 0 0 X. Y, С
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Сводная таблица параметров Carel PYEZ1R05J5 Vega

Код Описание Тип Мин Макс DAZZL Ед.изм.

PS Пароль. F 0 99 22

-С1 Датчик 1 коррекция. F -20 20 0,0 °C 

-С2 Датчик 2 коррекция. F -20 20 0,0 °C 

St Рабочая точка. F -50 90 2,0 °C 

rd ДЕНЬ дифференциал. F 0 19 2,0 °C

с0 Задержка запуска компрессора и вентилятора при 
включении. С 0 99 0 Мин.

с2 Минимальное время ВЫКЛ. компрессора. C 0 99 5 Мин.

d0

Тип оттайки: 
1. ТЭН оттайки (по температуре);
2. Горячий газ (по температуре);
3. ТЭН оттайки (по времени);
4. Горячий газ (по времени);
5. ТЭН оттайки с контролем температуры.

C 0 4 0

dl Интервал оттаек. C 0 24 8 Час

dt Температура окончания оттайки. C -50 90 12 °C

dP Максимальная продолжительность оттайки. C 1 99 30 Мин.

dd Время стока конденсата. C 0 15 2 Мин.

A0
Дифференциал тревоги температуры и вентилято-
ра (если ≤0 то AL и AH абсолютное, если >0 AL и AH 
относительно рабочей точки).

C -20 20 2,0 °C

AL
Порог тревоги низкой температуры (если А0≤0.  
AL = –50 тревога отменена, если А0>0 Al = 0 трево-
га отменена).

C -50 90 -50 °C

AH
Порог тревоги высокой температуры (если А0≤0.  
AH = 90 тревога отменена, если А0>0 AH = 0 трево-
га отменена).

C -50 90 90 °C

Ad Задержка тревоги температуры. C 0 99 0 Мин.

А4

Дверь относительно управления вентилятором и ос-
вещением:  
1. Вход не используется.  
2. Открытие двери – Выключение вентилятора.  
3. Открытие двери – Включение освещения.  
4. Открытие двери – Отображение на дисплее “d0”, 
Включение/Выключение освещения с кнопок.  
5. Открытие двери – Отображение на дисплее “EA”: 
Выключение компрессора. Включение/Выключение 
освещения с кнопок.

C 0 4 0

A7 Задержка внешней тревоги. C 0 199 0 Мин.

F0 Наличие управления вентилятора. C 0 1 0
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F1 Температура выключения вентилятора. F -50 99 -10 °C

F2 Выкл. вентилятора при Выкл. компрессора. C 0 2 0

F3 Состояние вентилятора при оттайке. C 0 1 1

Fd Время стока конденсата. C 1 15 0 Мин.

F4 Задержка Вкл. Вентилятора. C 1 99 3 Сек.

F5 Вентилятор-Непрерывный Цикл (Если F2=2) время 
Вкл. C 1 99 5 Мин.

F6 Вентилятор-Непрерывный Цикл (Если F2=2) время 
Выкл. C 1 99 5 Мин.

r1 Мин. рабочей точки доступной пользователю. C -50 r2 -10 °C

r2 Макс. рабочей точки доступной пользователю. C r1 90 90 °C

H0 Настройка сетевого адреса C 0 207 1
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Сводная таблица параметров Vega Danfoss 202B, D

Функция Коды Мин.  
значение 

Макс. 
значение 

Заводск. 
настр. DAZZL

Нормальная работа 

Температура (уставка) — -50°C 50°C 2°C 2°C 

Термостат 

Дифференциал r01 0,1 K 20 K 2 K 2 K 

Максимальное ограничение уставки r02 -49°C 50°C 50°C 50°C 

Минимальное ограничение уставки r03 -50°C 49°C -50°C -50°C 

Коррекция показаний температуры r04 -20 K 20 K 0.0 K 0.0 K 

Единица измерения температуры (°С/°F) r05 °C °F °C °C 

Коррекция сигнала с Sair (датчик объема) r09 -10 K 10 K 0 K 2 K 

Ручное управление (–1), остановка регулирования 
(0), пуск регулирования (1) r12 -1  1 1 1 

Смещение уставки во время ночного режима ра-
боты r13 -10 K 10 K 0 K 0 K 

Включение смещения уставки r40 r39 OFF ON OFF OFF 

Величина смещения уставки (второй диапазон 
термостата) r40 -50 K 50 K 0 K 0 K 

Аварийная сигнализация 

Задержка аварийного сигнала температуры A03 0 min 240 min 30 min 30 min 

Задержка аварийного сигнала двери A04 0 min 240 min 60 min 60 min 

Задержка аварийного сигнала температуры при 
начале охлаждения A12 0 min 240 min 90 min 90 min 

Верхний предел аварийного сигнала A13 -50°C 50°C 8°C 30°C 

Нижний предел аварийного сигнала A14 -50°C 50°C -30°C -30°C 

Задержка аварийного сигнала DI A27 0 min 240 min 30 min 30 min 

Аварийный верхний предел для температуры кон-
денсатора (069) A37 0°C 99°C 50°C 50°C 

Компрессор 

Мин. время работы c01 0 min 30 min 0 min 0 min 

Мин. время стоянки c02 0 min 30 min 0 min 0 min 

Реле компрессора должно включаться и выклю-
чаться инверсно (функция NC) c30 0 / OFF 1 / on 0 / OFF 0 / OFF 

Оттайка 

Способ оттайки (0 = нет / 1= естеств) d01 no EL EL EL 

Температура остановки оттайки d02 0°C 25°C 6°C 12°C 

Интервал между запусками оттайки d03 0 hours 48 hours 8 hours 6 hours 

Максимальная длительность оттайки d04 0 min 180 min 45 min 40min 

Смещение включения оттайки во время запуска d05 0 min 240 min 0 min 8 min 
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Время каплеобразования d06 0 min 60 min 0 min 2 min 

Задержка запуска вентилятора после оттайки d07 0 min 60 min 0 min 0 min 

Температура начала работы вентилятора d08 -15°C 0°C -5°C 0°C 

Работа вентилятора во время оттайки d09 no yes yes yes 

Датчик оттайки (0=время, 1 =S5, 2=Sair) d10 0 2 0 2

Максимальное суммарное время охлаждения 
между двумя оттайкими d18 0 hours 48 hours 0 hours 0 hours 

Оттайка по необходимости — допустимые коле-
бания температуры S5 при обмерзании. На цен-
трализованной установке выберите 20К (= Off) 

d19 0 K 20 K 20 K 20 K 

Вентиляторы 

Остановка вентилятора при отключении компрес-
сора F01 no yes no no

Задержка вентилятора при остановке компрессора F02 0 min 30 min 0 min 0 min 

Температура остановки вентилятора (S5) F04 -50°C 50°C 50°C 0°C 

Часы реального времени 

Время включения кантового подогрева в дневном 
режиме работы O41 0% 100% 60 70

Время включения кантового подогрева в ночном 
режиме работы O42 0% 100% 50 50

Период кантового подогрева (время включения + 
время отключения) O43 6 60 10 10

Шесть настроек времени для начала оттайки. На-
стройка часов. 0 = Off t01 t06 0 hours 23 hours 0 hours 0 hours 

Шесть настроек времени для начала оттайки. На-
стройка минут. 0 = Off t11 t16 0 min 59 min 0 min 0 min 

Часы: Установка часов  t07 0 hours 23 hours 0 hours 0 hours 

Часы: Установка минут t08 0 min 59 min 0 min 0 min 

Часы: Установка даты t45 1 31 1 1 

Часы: Установка месяца t46 1 12 1 1 

Часы: Установка года t47 0 99 0 0 

Разное 

Задержка выходного сигнала после запуска o01 0 s 600 s 5 s 5 s 

Цифровой входной сигнал на DI. Функция: 0 = не 
используется. 1= состояние на DI. 2 = функция 
двери с аварийным сигналом при открытии. 3 = 
аварийная сигнализация двери при открытии. 4 = 
запуск оттайки (импульсное нажатие). 5 = внеш-
ний главный выключатель. 6 = ночная работа. 7 
= переключение во второй диапазон термостата 
(r40). 8 = авария при замыкании. 9 = авария при 
размыкании. 10 = уборка (запускается импуль-
сным нажатием) 11= Принудительное охлаждение 
при коротком замыкании входа 12 = датчик S5B 
подключен к DI1

o02 0 12 0 0

Сетевой адрес o03 0 240 0 0 
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Сервисное сообщение (Service Pin Message) o04 OFF ON OFF OFF 

Пароль 1 — (доступ ко всем настройкам) o05 0 100 0 0 

Используемый тип датчика (Pt/ РТС/ NTC) o06 Pt ntc pt NTC

Деление дисплея = 0,5 (норма 0,1 при датчике Pt) o15 no yes no no 

Максимальное время ожидания после координи-
рованной оттайки o16 0 min 60 min 20 20 

Уборка. 0 = нет уборки. 1 = только вентиляторы.  
2 = Выкл. все выходы o46 0 2 0 0 

Выбор способа применения o61 0 3 0 3

Пароль 2 (Частичный доступ) o64 0 100 0 0 

Сохранение действующих настроек контроллера 
на ключе программирования. Выберите номер на-
стройки 

o65 0 25 0 0 

Загрузка набора настроек с ключа программиро-
вания, (ранее сохранявшихся при помощи функ-
ции о65). Может устанавливаться только при 
остановленном регулировании (r12 = 0) 

o66 0 25 0 0 

Замена заводских настроек на действующие o67 OFF On OFF OFF 

Выберите применение для датчика S5 (0 = не ис-
пользуется, 1= датчик продуктов, 2 = датчик кон-
денсатора с аварийной сигнализацией) 

o70 0 2 0 0 
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  Сводная таблица параметров Vega Plug-in. Контроллер Danfoss 202 D1

Функция Коды Мин.  
значение 

Макс.  
значение DAZZL

Нормальная работа 

Температура (уставка) — -50°C 50°C 2°C 

Термостат 

Дифференциал r01 0,1 K 20 K 2 K 

Максимальное ограничение уставки r02 -49°C 50°C 50°C 

Минимальное ограничение уставки r03 -50°C 49°C -50°C 

Коррекция показаний температуры r04 -20 K 20 K 0.0 K 

Единица измерения температуры (°С/°F) r05 °C °F °C 

Коррекция сигнала с Sair (датчик объема) r09 -10 K 10 K 2 K 

Ручное управление (–1), остановка регулирования (0), пуск 
регулирования (1) r12 -1  1 1 

Смещение уставки во время ночного режима работы r13 -10 K 10 K 0 K 

Включение смещения уставки r40 r39 OFF ON OFF 

Величина смещения уставки (второй диапазон термостата) r40 -50 K 50 K 0 K 

Аварийная сигнализация 

Задержка аварийного сигнала температуры A03 0 min 240 min 30 min 

Задержка аварийного сигнала двери A04 0 min 240 min 60 min 

Задержка аварийного сигнала температуры при начале ох-
лаждения A12 0 min 240 min 90 min 

Верхний предел аварийного сигнала A13 -50°C 50°C 8°C 

Нижний предел аварийного сигнала A14 -50°C 50°C -30°C 

Задержка аварийного сигнала DI A27 0 min 240 min 30 min 

Аварийный верхний предел для температуры конденсато-
ра (069) A37 0°C 99°C 50°C 

Компрессор 

Мин. время работы c01 0 min 30 min 0 min 

Мин. время стоянки c02 0 min 30 min 0 min 

Реле компрессора должно включаться и выключаться ин-
версно (функция NC) c30 0 / OFF 1 / on 0 / OFF 

Оттайка 

Способ оттайки (0 = нет / 1= естеств) d01 no EL EL 

Температура остановки оттайки d02 0°C 25°C 8°C 

Интервал между запусками оттайки d03 0 hours 48 hours 4 hours 

Максимальная длительность оттайки d04 0 min 180 min 35min 

Смещение включения оттайки во время запуска d05 0 min 240 min 5 min 

Время каплеобразования d06 0 min 60 min 2 min 

Задержка запуска вентилятора после оттайки d07 0 min 60 min 2 min 
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Температура начала работы вентилятора d08 -15°C 0°C 0°C 

Работа вентилятора во время оттайки d09 no yes yes

Датчик оттайки (0=время, 1 =S5, 2=Sair) d10 0 2 1

Максимальное суммарное время охлаждения между двумя 
оттайкими d18 0 hours 48 hours 0 hours 

Оттайка по необходимости — допустимые колебания тем-
пературы S5 при обмерзании. На централизованной уста-
новке выберите 20К (= Off) 

d19 0 K 20 K 20 K 

Вентиляторы 

Остановка вентилятора при отключении компрессора F01 no yes no

Задержка вентилятора при остановке компрессора F02 0 min 30 min 0 min 

Температура остановки вентилятора (S5) F04 -50°C 50°C 0°C 

Часы реального времени 

Время включения кантового подогрева в дневном режиме 
работы O41 0% 100% 70

Время включения кантового подогрева в ночном режиме 
работы O42 0% 100% 50

Период кантового подогрева (время включения + время от-
ключения) O43 6 60 10

Шесть настроек времени для начала оттайки. Настройка 
часов. 0 = Off 

t01 . 
t06 0 hours 23 hours 0 hours 

Шесть настроек времени для начала оттайки. Настройка 
минут. 0 = Off 

t11 . 
t16 0 min 59 min 0 min 

Часы: Установка часов  t07 0 hours 23 hours 0 hours 

Часы: Установка минут t08 0 min 59 min 0 min 

Часы: Установка даты t45 1 31 1 

Часы: Установка месяца t46 1 12 1 

Часы: Установка года t47 0 99 0 

Разное 

Задержка выходного сигнала после запуска o01 0 s 600 s 5 s 

Цифровой входной сигнал на DI. Функция: 0 = не исполь-
зуется. 1= состояние на DI. 2 = функция двери с аварий-
ным сигналом при открытии. 3 = аварийная сигнализация 
двери при открытии. 4 = запуск оттайки (импульсное нажа-
тие). 5 = внешний главный выключатель. 6 = ночная рабо-
та. 7 = переключение во второй диапазон термостата (r40). 
8 = авария при замыкании. 9 = авария при размыкании. 10 
= уборка (запускается импульсным нажатием) 11= Принуди-
тельное охлаждение при коротком замыкании входа 12 = 
датчик S5B подключен к DI1

o02 0 12 12

Сетевой адрес o03 0 240 0 

Сервисное сообщение (Service Pin Message) o04 OFF ON OFF 

Пароль 1 — (доступ ко всем настройкам) o05 0 100 0 

Используемый тип датчика (Pt/ РТС/ NTC) o06 Pt ntc NTC

Деление дисплея = 0,5 (норма 0,1 при датчике Pt) o15 no yes no 
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Максимальное время ожидания после координированной 
оттайки o16 0 min 60 min 20 

Уборка. 0 = нет уборки. 1 = только вентиляторы. 2 = Выкл. 
все выходы o46 0 2 0 

Выбор способа применения o61 0 3 3

Пароль 2 (Частичный доступ) o64 0 100 0 

Сохранение действующих настроек контроллера на ключе 
программирования. Выберите номер настройки o65 0 25 0 

Загрузка набора настроек с ключа программирования, (ранее 
сохранявшихся при помощи функции о65). Может устанавли-
ваться только при остановленном регулировании (r12 = 0) 

o66 0 25 0 

Замена заводских настроек на действующие o67 OFF On OFF 

Выберите применение для датчика S5 (0 = не используется, 
1= датчик продуктов, 2 = датчик конденсатора с аварийной 
сигнализацией) 

o70 0 2 0 
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Сводная таблица параметров Keep Think AC-2974 Vega

Парам. Мин. Макс. Ед. изм. DAZZL Рабочие установки

SEt °C/°F +2°C – для витрин Vega

Компрессор, папка «CP»

diF 0,1 30 °C/°F 2 Дифференциал рабочей установки

HSE 99 °C/°F 50 Максимальное значение рабочей установки

LSE -50 °C/°F -21 Минимальное значение рабочей установки

Ont 0 250 мин. 1 Время работы компрессора при отказе датчика

OFt 0 250 мин. 0 Время стоянки компрессора при отказе датчика

dOn 0 250 сек. 0 Задержка активации компрессора после включения кон-
троллера

dOF 0 250 мин. 2 Минимальное время, когда компрессор остается выклю-
ченным

dbi 0 250 мин. 0 Задержка между двумя последовательными включения-
ми компрессора

OdO 0 250 мин. 0 Задержка активации выходов (реле) контроллера

Оттайка, папка «DEF»

dty 0 Тип оттайки: 0 – электрическая, 1 – газовая, 2 – останов-
кой компрессора. 

dit 0 250 час 6 Интервал оттайки

dCt 1 Метод отсчета интервала оттайки: 0 – по времени работы 
компрессора, 1 – по реальному времени. 

dOH 0 99 мин. 0 Задержка активации оттайки после  включения контрол-
лера

dEt 1 99 мин. 30 Максимальная длительность процесса оттайки

dSt -50  99 °C/°F 8 Температура окончания процесса оттайки

dPO n Активация оттайки после включения контроллера: n – 
нет, y – да

      Вентилятор, папка «Fan»

FSt 50 99 °C/°F 10 Температура выключения вентилятора

FAd 0 50 °C/°F 5 Дифференциал включения вентилятора

Fdt 0 250 мин 3 Задержка включения вентилятора после оттайки

dt 0  99 мин 2 Время слива талой воды

dFd n Остановка вентилятора во время оттайки: n – нет, y – да

FCO  y Режим работы вентилятора при выключенном компрессо-
ре: y – по датчику Pb2 согласно FSt n – выключен

Аварии, папка «AL»

AFd 0,1 50 °C/°F 2 Дифференциал аварии по границам HAL и LAL

HAL   99 °C/°F 50 Верхняя аварийная граница

LAL -50 °C/°F -50 Нижняя аварийная граница
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PAO 0 10 час 0 Задержка аварийного сигнала после включения контрол-
лера

dAO 0 250 мин 0 Задержка аварийного сигнала после оттайки

tAO 0 250 мин 0 Задержка аварийного сигнала 

Меню, папка «diS»

LOC            n Блокировка основного меню: n – нет, y – да

PA1 0 250 0 Пароль меню пользователя

ndt         y Наличие десятичной точки при индикации: n – нет, y – да

CA1 -12 +12 °C/°F 0 Калибровка датчика Pb1

CA2 -12 +12 °C/°F 0 Калибровка датчика Pb2

ddL 1 Индикация во время оттайки: 0 = реальная температура, 
1 =  температура до начала оттайки, 2 = код «DEF»

dro 0 1   0 Выбор показаний в Фаренгейт/ Цельсий, 0 – °C, 1 – °F

Датчики, папка «CnF»

H00         ntc Тип датчика

H42 y Включение датчика оттайки Pb2: n – нет, y – да

Ключ копирования, папка «FPr»

UL             Выгрузка параметров с контроллера в ключ копирования

Fr        Форматирование ключа копирования



Vega 080 H160 Plug-in

45

Инструкция по монтажу системы С21
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1. Общая информация
1.1. Система C21 (далее — ​система) предназначена для использо-
вания в качестве остекления полувертикальных торговых холо-
дильных витрин, с рабочей температурой от 0 °C, в помещениях 
c температурой окружающей среды, не превышающей 35 °C и от-
носительной влажностью 60±5%. Вид климатического исполнения 
УХЛ4 по ГОСТ 15150–69.

1.2. Гарантийный срок эксплуатации системы 12 месяцев с момента 
отгрузки изделий потребителю, если иное не установлено догово-
ром (контрактом).

1.3. Во время эксплуатации необходимо соблюдать предельно допу-
стимую загрузку продуктами холодильной витрины, предусмотрен-
ную производителем холодильного оборудования.

2. Требования безопасности
2.1. Запрещено перемещать дверь, взявшись за ручку.

2.2. Для предотвращения образования царапин или других повреж-
дений, перед укладкой дверей на какие-либо поверхности, необхо-
димо застелить их листом картона (пенопласта).

2.3. К монтажу системы допускается персонал, ознакомленный 
с данной инструкцией и имеющий соответствующую квалификацию.

2.4. К обслуживанию системы допускаются лица, ознакомленные 
с руководством по эксплуатации.

3. Транспортирование
3.1. Изделия транспортируют в упаковке изготовителя в соответствии 
с манипуляционными знаками всеми видами транспорта с учётом пра-
вил перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

3.2. ВНИМАНИЕ! Запрещается транспортировать холодильное обо-
рудование с установленными дверями.

3.3. Нарушение правил транспортирования может привести к повреж-
дению, в том числе выходу из строя петель и других элементов кон-
струкции, что снимает с изготовителя гарантийные обязательства.

4. Распаковка
4.1.Убедиться в целостности дверей и рам, проверить отсутствие на 
них каких-либо повреждений. При обнаружении повреждений, цара-
пин и т. п. дальнейший монтаж дверей, рам прекратить. Необходимо 
обратиться к поставщику систем.

4.2. После окончания монтажа системы передать руководство по 
эксплуатации и инструкцию по монтажу персоналу торгового объекта.
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5. Комплект поставки
1. Рама верхняя/нижняя.

2. Дверь правая/левая.

3. Шуруп 4,5×30 (для монтажа рамы нижней).

4. Заглушка декоративная (для монтажа рамы нижней).

5. Ключ для поворота блокиратора (поставляется по заказу).

6. Операции, выполняемые перед 
монтажом системы
6.1. Произвести отключение электрического питания холодильной 
витрины.

6.2. Удалить все предметы, препятствующие монтажу.

6.3. Проверить перпендикулярность боковых стенок холодильника 
относительно верха и низа холодильной витрины. Произвести заме-
ры прогиба верхней части холодильной витрины. Значение не долж-
но превышать 2,5 мм.

Монтажный инструмент в ком-
плект поставки не входит.

2,5 max

ДА

ДА
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7. Операции по монтажу системы
7.1. Проверить правильность расположения блокираторов левой 
двери (на этой двери ручка открытия расположена справа). Прове-
рить взвод доводчика двери.

ДА НЕТ

ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДОВОДЧИКА

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ ДОВОДЧИКА ДВЕРИ
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7.2. Произвести монтаж левой двери на направляющие рамы, рас-
положенные ближе вовнутрь холодильной витрины. Монтаж про-
изводить таким образом, чтобы свободное пространство между 
доводчиком и пластиковым зацепом на раме составляло около 
100 мм. Дверь левая в закрытом положении находится с правой сто-
роны холодильной витрины. Произвести замер зазора между верх-
ним профилем двери и отбортовкой рамы верхней, который должен 
составлять от 2 до 4 мм.

7.3. При помощи ключа для поворота (поставляется по заказу) пере-
вести блокиратор в рабочее положение.
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7.4. Проверить правильность расположения блокираторов правой 
двери (на этой двери ручка открытия расположена справа). Извлечь 
ограничитель подъёма двери. Проверить взвод доводчика двери.

ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДОВОДЧИКА

ОГРАНИЧИТЕЛЬ 
ПОДЪЕМА
ДВЕРИ

ДА

НЕТ

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ ДОВОДЧИКА ДВЕРИ
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7.5. Произвести монтаж правой двери на направляющие рамы, рас-
положенные снаружи холодильной витрины. Монтаж производить 
таким образом, чтобы свободное пространство между доводчиком 
и пластиковым зацепом на раме составляло около 100 мм. Дверь 
правая в закрытом положении находится с левой стороны холодиль-
ной витрины.
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7.6. При помощи ключа для поворота (поставляется по заказу) пере-
вести блокиратор в рабочее положение. Установить на место огра-
ничитель подъёма двери. Произвести замер зазора между нижним 
профилем двери и рамой нижней, который должен составлять от 8 
до 15 мм.
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7.7. Для дверей с регулируемыми нижними профилями, регулировка 
зазора между дверями в нижней их части осуществляется путем из-
менения угла установки профилей.

Для этого необходимо отпустить фиксирующие винты профилей. 
Произвести регулировку взаимного расположения дверей, добив-
шись их перемещения без трения. Зафиксировать винты с усилием, 
не приводящим к повреждению профилей.


